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Drei Grinde, sich dem Thema Blindleistung anzunehmen == HAMBURGER
== ENERGIENETZE

50Hertz beabsichtigt, einen neuen Blindleistungsvertrag zu vereinbaren
* Grundsatz: Jeder Netzbetreiber ist selbst fiir die Deckung seines Blindleistungsbedarfs verantwortlich

* Die ARGE Ost & 50Hertz erstellen derzeit einen neuen Standardvertrag, der die technischen und
wirtschaftlichen Aspekte des Austauschs von Blindleistung regelt

« Ziel 50Hertz: bilateraler Vertragsabschluss noch in diesem Jahr, Abrechnung ab 2026

BNetzA setzt EU-Vorgaben zur marktgestiitzten Beschaffung von Blindleistung um

* Eine BNetzA-Festlegung vom 25.06.24 regelt die transparente, diskriminierungsfreie und marktgestutzte
Beschaffung von Blindleistung

» erste Ausschreibung spatestens 12 Monate nach Festlegung einleiten (sofern Bedarf besteht)

Risiko Kaskadierte Schutzauslésungen
» Taglich wird aktuell zu viel Blindleistung mit 50Hertz ausgetauscht.

* Dadurch kommt es bei einem elektrischen Fehler in einem 50Hertz-Einspeisepunkt zu Folgeauslésungen und
schlimmstenfalls zum Ausfall der Versorgung eines gesamten 110-kV-Teilnetzes.

» Bislang ergriffene Mallnahmen stehen nicht jederzeit zur Verfigung, netzbezogene MaBnahmen reichen flr den
sicheren Netzbetrieb auf Dauer nicht aus. Andere Losungen sind zwingend erforderlich.
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Im Ubertraqungsnetz addieren sich die Probleme auf = HAMBURGER
== ENERGIENETZE

« Zunehmende Verscharfung der Blindleistungssituation bei 50Hertz
« Abschaltung von GroRkraftwerken im Ubertragungsnetz S000

» Steigende Hochstspannungs-Blindleistungsbedarfe 5000
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» Der Vertrag regelt die Weitergabe resultierender Kosten aullerhalb
vergltungsfreier Grenzen.

« Auf Grundlage des Standardvertrages ARGE Ost & 50Hertz Ruckgang von Q-Potentialen aus konv. Erzeugung

(noch nicht final) finden bilateral Gesprache zu den Anlagen statt. 0 - =
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* In zwei Gesprachen wurden aus HNE-Sicht 28 Klarungspunkte
identifiziert.

* Technisch und wirtschaftlich sind wir teilweise weit auseinander.
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* Regulatorische Anerkennung der Kosten des
Blindleistungsaustauschs ist nicht abschlieBend von der BNetzA
geklart.

Temporére Nicht-Verfligbarkeiten der bestehenden Kraftwerke
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Problem und Analyse in Hamburg = HAMBURGER
== ENERGIENETZE

Drei Ursachen der Blindleistungsveranderung sind:
* Absatzruckgang (von 12 auf 10 TWh)
* Neue Verbrauchsgerate (bei NS-Kunden)

Hamburg wird seit 2015 jedes Jahr im Schnitt 35 MVar
kapazitiver. Die letzten beiden Jahren sogar uber 50

MVar.
* Dezentrale Erzeuger halten Blindleistungsvorgaben
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Suche nach Ursachen = HAMBURGER
== ENERGIENETZE
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Alle Teilnetze werden kontinuierlich kapazitiver. Im ersten Schritt muss keine teilnetzspezifische Analyse erfolgen.
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Suche nach Ursachen
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- HAMBURGER
== ENERGIENETZE

HOLS 2022 (105 GWh, -15,4 GVarh)
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Alle Abzweige im UW Holsten sind zwischen 2019 und 2022 kapazitiver geworden.
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Kundenanalyse und unterschiedliche Anforderungen == HAMBURGER
== ENERGIENETZE

Zulassiger Blindleistungsbereich gemall AtB der HNE: Zulassiger Blindleistungsbereich gemal TAR MS/HS:

7.7 Der Kunde ist verantwortlich dafiir, dass die elektrische Anlage und Verbrauchs- 1
geréte so betrieben werden, dass unierrerregt
2. ein Verschiebungsfaktor (cos ¢) zwischen 1 und 0,9 induktiv in der Mittelspan- 0=033-Pavs S8\ s p=0,05
nung und 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv in der Hochspannung eingehalten wird. e /’
Andernfalls kann der Netzbetreiber den Einbau funktionierender und ausrei- 0T e Tﬁp/ . 1P
chender Kompensationseinrichtungen verlangen oder die Bereitstellung der zu- e =
sétzlichen Blindleistung und den Verbrauch an zuséatzlicher Blindarbeit in Shermedt

Rechnung stellen. Bild 2 — Zulassiger Bereich des Ver i cos g bei Wirklei:

der Kundenanlage (dargestellt im Verbraucherzahlpfeilsystem)

Kundenanschlisse mit unzulassigem Kundenanschlisse mit unzulassigem

Blindleistungsverhalten in 2022: Blindleistungsverhalten in 2022:
Induktiv | Kapazitiv | Summe Induktiv | Kapazitiv | Summe

HS-Kunden 3 2 5 HS-Kunden 7 9 16

MS-Kunden 248 271 519 MS-Kunden 495 294 789

Summe 251 273 524 Summe 502 303 805

unzulassige Blindarbeit in MVarh (Jahressumme 2022): unzulassige Blindarbeit in MVarh (Jahressumme 2022):
Induktiv | Kapazitiv Induktiv | Kapazitiv

HS-Kunden | 189.609 -2.310 HS-Kunden | 723.669 -51.160

MS-Kunden | 119.035 -31.313 MS-Kunden | 240.618 -36.572

Summe 308.644 -33.623 Summe 964.287 -87.732
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Entwicklung und Ausbau EE in Hamburg - Prognose 2030

- HAMBURGER
== ENERGIENETZE
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Die Integration der erneuerbaren Energien in den nachsten Jahren wird herausfordernd sein. Der Hochlauf und die
raumliche Verortung sind derzeit hinreichend unkonkret und mussen im Zuge der Warmeplanung konkretisiert
werden.
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Aus den Analysen abgeleitete MaBnahmen - HAMBURGER
== ENERGIENETZE

Eigene Betriebsmittel Netzdienliche Verbraucher

Beschaffung und Einbringung von Kostenpflichtige Erbringung durch Kompensationsanlagen der Kunden
HS-Kompensationsspulen Kraftwerke und Speicher. nutzen

Aktuell Pilotvertrage und ab vrstl.

2025 marktliche Beschaffung

Verbraucher gemaR AtB

SO0Hertz-Verrechnung Erzeuger gemalR TAR nutzen

Kosten fir unzulassigen Austausch Standardverfahren auf maximal Bestandskunden halten den
werden vrstl. ab 2026 verrechnet untererregte Fahrweise ausweiten zulassigen Blindleistungsbereich
gemall AtB ein

15.10.2024 | Hamburger Energienetze GmbH | EEHH - Forum Sektorkopplung - Batteriespeicher und Blindleistung 9

se Prasentation enthalt vertrauliche Informationen der Hamburger Energienetze GmbH i.S.d. § 6a EnWG. Diese Informationen diirfen nicht an wettbewerbliche Bereiche oder Dritte weitergegeben werden.



Aus den Analysen abgeleitete MaBnahmen fir die Kunden I_- EII\FI\Q{IQ%LI'EI\?EEFRZE

® Erzeuger (MS, HS): P4(-1,00/0,33) | P3(-0,2/0,33) MO.

Q‘Pb inst

- Anpassung der Vorgaben zur statischen Spannungshaltung e e e e
* Q(P)-Kennlinie max. untererregt (fir EZA an UW-SS und HS: zusatzlich umschaltbar |
auf ,Q variabel per Fernwirkanlage”)
- Aufforderung von Bestand-Erzeugungsanlagen zur entsprechenden Anpassung

Untererregt

des Blindleistungsverhaltens i ”6 e e
| - ———2% Toleranzband Untere Grenze : i —6;20 ?
* Verbraucher (alle Spannungsebenen): | it
—> Anpassung der Vorgaben in TAB und AtB fiir den zul3ssigen Bereich des cos ¢: Yoo vereich | =
« TAB NS - Anpassung durch SNH nicht unmittelbar moglich, da TAB-NS Nord Q(P)-Kenniinie
(BDEW-Grundlage)
« TAB MS - Anpassung gemall TAR a &
 TAB HS - Anpassung nicht erforderlich (Vorgaben bereits gemall TAR) 1 o
« AtB - Anpassung gemaR TAR B
0=0,33 Py s S8 cosp=0,95
* Bewertungsgrundlage: g/ﬂ i
- Ecount: Monitoring des Blindleistungsverhaltens von Kundenanschliissen BiEPve  Pue
(1/4h-scharfe Auswertung der Jahresganglinie) Heseneg|
- Verhalten des gesamten Anschlussnehmers/Kundenanschlusses
(gemaf TAR: ,Der Anschlussnehmer muss sicherstellen, dass alle Uber diesen Netzanschluss betriebenen
Anlagen (auch bei mehreren Anschlussnutzern an einem Netzanschluss) in ihrer Gesamtheit den oben

angerhrten Vel’pﬂiChtu ngen am NetzanSCh|USSpunkt naChkom men .“) Bild 2 — Zulassiger Bereich des Verschiebungsfaktors cos ¢ bei Wirkleistungsbezug

der Kundenanlage (dargestellt im Verbraucherzéahlpfeilsystem)
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Aus den Analysen abgeleitete MaBnahmen fiur die HNE = HAMBURGER
== ENERGIENETZE

» Start einer Planung zum Einbau von mehreren (vrs. ca. 10)
Kompensationsspulen im Hamburger Netz. Wird als Projekt 2025 ff.
in die Wirtschaftsplanung in die Dezember-AR-Sitzung

aufgenommen. |
’ mm-mm |

1 “ N"ll

* Die parallele Anfrage bei Marktpartnern bezuglich der Verfugbarkeit
von Kompensationsspulen ergab Uberraschend, dass in 2025 bereits
zwei Spulen verfigbar sind.

* Diese beiden Spulen kdonnten in den Teilnetzen Nord und Ost bereits
ab 2025 blindleistungskompensierend wirken.

* Die Geschaftsfuhrung hat das Projekt ,kurzfristige Beschaffung und
Einbringung von 2 HS-Kompensationsspulen” inklusive der
Schaltfelder sowie die ungeplanten Investitionsmitteln in Hohe von
ca. 14 Mio. € genehmigt.
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Mittelfristiger Fokus = HAMBURGER
== ENERGIENETZE

Eigene Betriebsmittel Erzeugermarkt Netzdienliche Verbraucher

Beschaffung und Einbringung von Kostenpflichtige Erbringung durch Kompensationsanlagen der Kunden
HS-Kompensationsspulen Kraftwerke und Speicher. nutzen

Aktuell Pilotvertrage und ab vrstl.

2025 marktliche Beschaffung

Verbraucher gemaR AtB

Kosten fir unzulassigen Austausch Standardverfahren auf maximal Bestandskunden halten den
werden vrstl. ab 2026 verrechnet untererregte Fahrweise ausweiten zulassigen Blindleistungsbereich
gemall AtB ein

SO0Hertz-Verrechnung Erzeuger gemalR TAR nutzen
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- HAMBURGER
== ENERGIENETZE

Vielen Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit.
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